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DM 14 febbraio 2020 

Capitolo 4 – RTV Uffici

Arch. Davide Paoloni
Direttore
Comando Vigili del Fuoco di Macerata
davide.paoloni@vigilfuoco.it

Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Macerata

Macerata, 10 dicembre 2020

Premessa
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Metodologia generale
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RISULTATO

RTO + 
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RTO/RTV

Regola tecnica verticale (RTV): regola tecnica di prevenzione incendi 

applicabile ad una specifica attività o ad ambiti di essa, con specifiche 

indicazioni, complementari o sostitutive di quelle previste nella regola 

tecnica orizzontale (RTO).
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Caratterizzare meglio, dal punto di vista 

antincendio, una specifica tipologia di 

attività, presupponendo comunque 

l’applicazione per intero delle rimanenti 

previsioni del Codice.

OBIETTIVO

Capitolo G.1, Par. G.1.2

Premessa
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RTO/RTV
Regola tecnica verticale (RTV): regola tecnica di prevenzione incendi 

applicabile ad una specifica attività o ad ambiti di essa, con specifiche 

indicazioni, complementari o sostitutive di quelle 

previste nella regola tecnica orizzontale (RTO).
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…Esempio...
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Modifiche ad attività esistenti
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DM 12 aprile 2019

Ampliato Campo di 

applicazione del 

‘’Nuovo Codice’’

Obbligo per attività di 

nuova realizzazione

Premessa
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Modifiche ad attività esistenti
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Per modifiche il 

‘’Nuovo Codice’’ si 

applica a condizione 

che….

DM 19/08/1996, DM 27/07/2010, 

DM 09/04/1994……

Criteri generali di 

prevenzione incendi  (vds. 

Allegato I del DM 07/08/2012 –

‘’Documentazione relativa ad 

attività non regolate da specifiche 

disposizioni antincendio’’ )

Casi non rientranti al 

comma 3…

Possibilità di applicare il Codice a tutta l’attività
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Modifiche ad attività esistenti
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Possibilità di utilizzare la RTO come criteri 

generali di Prevenzione Incendi per attività non 

soggette (es. luoghi di lavoro in genere)

Premessa
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…omissis…

…omissis… In vigore
dal 

5 aprile 2020
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…dal DM 08/06/2016 al DM 14/02/2020…
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 allineamento alla terminologia del D.M. 18 ottobre 2019 (es. occupanti anziché
persone presenti, valutazione del rischio anziché analisi del rischio, ecc.)
allineando il campo di applicazione al DPR 151/2011;

 richiamo al capitolo G.2 del Codice e alla valutazione del rischio di incendio;

 Reazione al fuoco: richiesta di materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 per la
reazione al fuoco, nei percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e negli spazi calmi;

 Controllo dell’incendio: modifiche alla tabella “Parametri progettuali per la rete idranti
secondo UNI 10779 e caratteristiche minime alimentazione idrica UNI EN 12845”
relativamente possibilità di alimentazione promiscua per OA e richiesta di protezione
esterna per OB;

 Rivelazione ed allarme: richiesta per il livello di prestazione IV della misura
antincendio “Rivelazione ed allarme” del sistema EVAC, esteso almeno alle aree
classificate TA (uffici e spazi comuni) e TO (locali con affollamento superiore alle cento
persone);

 Impianti tecnologici: richiesta di utilizzo di gas refrigeranti classificati A1 o A2L
secondo ISO 817, negli impianti di climatizzazione e condizionamento inseriti in aree di
tipo TA o TO.

Premessa
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Schema RTV
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Lo schema base su cui sono impostate le RTV è il seguente:

 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE;

 CLASSIFICAZIONI: in funzione di parametri come numero

degli occupanti, quota dei piani, posti letto, ecc.;

 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO: Effettuata

secondo capitolo G.2;

 STRATEGIA ANTINCENDIO: Devono essere applicate tutte

le misure antincendio della RTO e le soluzioni

complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste

dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO;

 ALTRO: se necessario, es. scenari per FSE, ecc…
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RTV Uffici
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Campo di Applicazione
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RTV Uffici in 
vigore dal

5 aprile 2020

RTV Uffici in 
vigore dal

5 aprile 2020

RTV Uffici
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Classificazioni
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a) in relazione al numero delle persone presenti n:
OA: 300 < n ≤ 500
OB: 500 < n ≤ 800
OC: n > 800

b) in relazione alla massima quota dei piani h:
HA: h ≤ 12 m
HB: 12 m < h ≤ 24 m
HC: 24 m < h ≤ 32 m
HD: 32 m < h ≤ 54 m
HE: h > 54 m

Profili di 
rischio 

(capitolo G.3)

Profili di 
rischio 

(capitolo G.3)
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RTV Uffici
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Classificazioni

Arch. Paoloni Davide – DM 14 febbraio 2020 – Capitolo 4 – RTV Uffici

Le aree dell’attività sono classificate come segue (considerare anche aree
funzionali e compatibili):
• TA: uffici e spazi comuni;
• TM: depositi ed archivi (S>25 mq e qf > 600 MJ/mq);
• TO: locali con affollamento > 100 persone (mense, sala riunione, ecc.);
• TK: locali con qf > 1200 MJ/mq (considerate AREE A RISCHIO SPECIFICO –

V.1);
• TT: locali con significativi apparecchi elettrici ed elettronici (CED, cabine

elettriche, ecc.), locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
• TZ: altre aree (pubblici esercizi per somministrazione alimenti, aree

commerciali di modeste superfici con quantitativi di materiali combustibili
non significativi, ecc.)

RTV Uffici
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Valutazione del rischio incendio
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RTV Uffici
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Profili di rischio
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I profili di rischio 
sono determinati 

secondo la 
metodologia di cui 

al capitolo G.3.

Rvita

compartimenti

Rvita
attribuito ai 

singoli 
compartimenti

RTV Uffici
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Rbeni

beni ed 

attività

Rbeni ed 
Rambiente

attribuiti all’intera 
attività

Rambiente

Per gli uffici Rambiente
non significativo
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RTV Uffici
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Strategia antincendio
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Sono riportate, per alcune misure antincendio, indicazioni complementari o
sostitutive delle soluzioni conformi della RTO:
S.1 Reazione al fuoco
S.2 Resistenza al fuoco
S.3 Compartimentazione
S.5 Gestione della sicurezza antincendio
S.6 Controllo dell’incendio
S.7 Rivelazione ed allarme

RTV Uffici
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S.1 Reazione al fuoco
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RTO

Una volta effettuata la 
scelta del livello di 

prestazione si procede 
rispettando quanto 
indicato nel capitolo 
S.1 per le soluzioni 

conformi del livello di 
prestazione attribuito

GM 2
GM 1

GM 3
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RTV Uffici
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S.1 Reazione al fuoco
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RTV

GM 2  Livello di prestazione III

GM 3  Livello di prestazione II
+ 1 livello di prestazione S.6
+ 1 livello di prestazione S.7

RTV Uffici
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S.2 Resistenza al fuoco

Arch. Paoloni Davide – DM 14 febbraio 2020 – Capitolo 4 – RTV Uffici

RTO

Una volta 
effettuata la scelta 

del livello di 
prestazione si 

procede 
determinando la 
classe minima di 

resistenza al fuoco 
secondo quanto 

indicato nel 
capitolo S.2
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RTV Uffici
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RTV

S.2 Resistenza al fuoco

indipendente 
numero di 

occupanti, ma è 
funzione solo delle 

quote dei piani

2. È ammessa la classe 15 di RAF qualora l’attività:
• occupi un unico piano (struttura monopiano);
• sia a quota non inferiore a -1 m e non superiore a +1 m;
• sia realizzata in opera da costruzione destinata

esclusivamente a tale attività;
• sia compartimentata rispetto ad altre opere da costruzione;
• Tutte le aree TA (uffici) e TO (affollamento > 100 persone)

dispongano di vie di esodo che non attraversino altre aree.

Valori minimi da confrontare 
con la valutazione effettuata 

secondo il capitolo S.2

RTV Uffici
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S.3 Compartimentazione
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RTO
Una volta 

effettuata la scelta 
del livello di 

prestazione si 
procede 

rispettando quanto 
indicato nel 

capitolo S.3 per le 
soluzioni conformi 

del livello di 
prestazione 
attribuito
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RTV Uffici
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RTV

S.3 Compartimentazione

Caratteristiche 
della 

compartimenta
zione funzione 
della quota dei 

piani e della 
tipologia di 

area

 Le aree di tipo TA, TO devono essere ubicate a quota di piano ≥ -5 m.
 Le aree di tipo TA e TO con controllo dell’incendio (cap. S.6) di livello di

prestazione IV e con vie di esodo verticali protette possono essere ubicate a
quote ≥ -10 m.

 Gli uffici afferenti a responsabili dell’attività diversi possono essere ubicati
all’interno dello stesso compartimento, avere comunicazioni dirette (cap. S.3) e
sistema d’esodo comune.

RTV Uffici
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S.4 Esodo
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RTO
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RTV Uffici
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RTO
S.4 Esodo

RTV Uffici
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RTO
S.4 Esodo
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S.5 GSA
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RTO

Una volta effettuata la 
scelta del livello di 

prestazione si procede 
rispettando quanto 

indicato nel capitolo S.5 
per le soluzioni conformi 
del livello di prestazione 

attribuito

RTV Uffici
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RTV
S.5 GSA

Per gli uffici
non aperti al pubblico
afferenti a responsabili 

dell'a vità̀ diversi,
con sistema di esodo 

promiscuo, 
deve essere previsto 
l'incremento di un 

livello di prestazione 
della misura gestionale 

della sicurezza 
antincendio (cap. S.5.) 
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RTV Uffici
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S.6 Controllo dell’incendio
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RTO

Per la misura 
antincendio 
«Controllo 

dell’incendio» i 
livelli di 

prestazione sono 
stabiliti nel DM 

14/2/2020 .

RTV Uffici
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RTV
S.6 Controllo dell’incendio

In funzione 
della quota 

di piano

In funzione del 
numero degli 

occupanti
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RTV Uffici
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RTV

S.6 Controllo dell’incendio

*
* Per edifici HA e HB, qualora
ubicati a quota inferiore a -10 m o
di superficie > 50 m2, livello di
prestazione IV

Rispetto alla RTO, i livelli 
di prestazione richiesti 

dalla RTV sono superiori e 
legati a quote e tipologie 

di aree

Funzione della Funzione della 
quota dei piani e 
della tipologia di 

area

RTV Uffici
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S.6 Controllo dell’incendio

RTV
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RTV Uffici
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S.7 Rivelazione ed allarme
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RTO

Per la misura antincendio «Controllo 
dell’incendio» i livelli di prestazione sono 

stabiliti nel DM 14/2/2020.

RTV Uffici
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RTV
S.7 Rivelazione ed allarme

In funzione 
del piano 

e
numero 

occupanti
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RTV Uffici
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S.8 Controllo fumi e calore
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RTO

RTV Uffici
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S.9 Operatività antincendio
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RTO
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RTV Uffici
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S.10 Impianti tecnologici
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RTO

DM 14 febbraio 2020 

Capitolo 8 – RTV Attività Commerciali

Arch. Davide Paoloni
Direttore
Comando Vigili del Fuoco di Macerata
davide.paoloni@vigilfuoco.it

Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Macerata

Macerata, 10 dicembre 2020
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Premessa

39

…dal DM 23/11/2018 al DM 14/02/2020…

 allineamento alla terminologia del D.M. 18 ottobre 2019 (es. occupanti
anziché persone presenti, valutazione del rischio anziché analisi del
rischio, ecc.) eliminando alcuni richiami ai punti del Codice, in quanto
non più corrispondenti, a seguito dell’aggiornamento;

 richiamo al capitolo G.2 del Codice e alla valutazione del rischio di
incendio;

 Reazione al fuoco: richiesta di materiali appartenenti almeno al gruppo
GM2 per la reazione al fuoco, nei percorsi d’esodo (es. corridoi, atri, filtri, …) e
negli spazi calmi;

 Sicurezza impianti tecnologici: la richiesta di utilizzo di gas refrigeranti
classificati A1 o A2L secondo ISO 817 non prevede più il possibile ricorso ad
una norma equivalente;
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Schema RTV
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Lo schema base su cui sono impostate le RTV è il seguente:

 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE;

 CLASSIFICAZIONI: in funzione di parametri come numero

degli occupanti, quota dei piani, posti letto, ecc.;

 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO: Effettuata

secondo capitolo G.2;

 STRATEGIA ANTINCENDIO: Devono essere applicate tutte

le misure antincendio della RTO e le soluzioni

complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste

dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO;

 ALTRO: se necessario, es. scenari per FSE, ecc…
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RTV Attività Commerciali

41

Campo di Applicazione
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RTV Attività Commerciali

42

Definizioni
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Classificazioni

Nel computo della Superficie lorda utile vanno considerate 
SOLO le aree direttamente funzionali alla a.c.

La superficie lorda utile NON è impiegabile ai fini del campo di 
applicazione della V8.

HA
HB
HC
HD

HB
HC
HD

1500 m2AA
AB
AC
AD
AE

10000 m2 

3000 m2

5000 m2

Superficie lorda utile

12 m

- 5 m

6 m 

- 1 m

24 m

- 10 m

HB

HB

Quota dei piani
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RTV Attività Commerciali

44

Classificazioni
RTV Attività Commerciali

TA TB1 TB2 TC TK1 TK2

Aree di vendita 
ed esposizione 
ap. al pubblico, 
compresi spazi 
comuni. 

Vendita ed esp. 
ap. al pubblico in 
n. limitato, 
accompagnato ,  
compresi spazi 
comuni. 

Vendita da retro-
banco, aperta al 
pubblico, con 
sup ≤ 100 m2 

compresi spazi 
comuni. 

Aree per uffici 
e servizi, non 
aperte al 
pubblico, con 
sup > 200 m2

Aree collegate 
alle TA, con 
lavorazioni 
pericolose e 
sup > 150 m2

Aree esterne, 
coperte o 
scoperte, ad 
uso deposito, 
movim., carico 
scarico merci

TM1 TM2 TM3 TT1 TT2 TZ

Locali con 
sup>200 m2 e 
qf>600 MJ/m2

Es. depositi, 
archivi.

Locali con 
carico di 
incendio  
rilevante -

più di 1200 
MJ/m2

Depositi con 
articoli 
pirotecnici NSL 
fino a 150 kg 

Locali con app. 
elettrici ed 
elettronici in 
quantità 
significative, 
locali tecnici.

Aree per la 
ricarica 
elettrica di 
batterie per 
trazione

Altri spazi.

Almeno TK1, TK2, TM2, TM3 e TT2 sono da considerare aree a rischio specifico 
(V1) (aree di lavorazione, depositi esterni, depositi con qf significativo, ..)

Classificazioni Aree
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11/12/2020

23

45

Valutazione del rischio incendio

RTV Attività Commerciali
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Profili di rischio

I profili di rischio 
sono determinati 

secondo la 
metodologia di cui 

al capitolo G.3.

Rvita

compartimenti

Rvita
attribuito ai 

singoli 
compartimenti

RTV Attività Commerciali
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Rbeni

beni ed 

attività

Rbeni ed 
Rambiente

attribuiti all’intera 
attività

Rambiente

Per attività 
commerciali Rambiente

non significativo

RTV Attività Commerciali
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Strategia antincendio

Sono riportate, per alcune misure antincendio, indicazioni complementari o
sostitutive delle soluzioni conformi della RTO:
S.1 Reazione al fuoco
S.2 Resistenza al fuoco
S.3 Compartimentazione
S.4 Esodo
S.5 Gestione della sicurezza antincendio

S.6 Controllo dell’incendio
S.7 Rivelazione ed allarme
S.8 Controllo fumo e calore
S.9 Operatività antincendio
S.10 Sicurezza impianti tecnologici

RTV Attività Commerciali
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S.1 Reazione al fuocoRTO

Una volta effettuata la 
scelta del livello di 

prestazione si procede 
rispettando quanto 
indicato nel capitolo 
S.1 per le soluzioni 

conformi del livello di 
prestazione attribuito

GM 2
GM 1

GM 3

RTV Attività Commerciali
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S.1 Reazione al fuoco

RTV

RTV Attività Commerciali
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S.2 Resistenza al fuocoRTO

Una volta 
effettuata la scelta 

del livello di 
prestazione si 

procede 
determinando la 
classe minima di 

resistenza al fuoco 
secondo quanto 

indicato nel 
capitolo S.2

RTV Attività Commerciali
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RTV

S.2 Resistenza al fuoco

In funzione 
della quota 

dei piani

RTV Attività Commerciali
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S.3 Compartimentazione
RTO

Una volta 
effettuata la scelta 

del livello di 
prestazione si 

procede 
rispettando quanto 

indicato nel 
capitolo S.3 per le 
soluzioni conformi 

del livello di 
prestazione 
attribuito

RTV Attività Commerciali
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RTV

S.3 Compartimentazione

Ulteriori precisazioni integrative alle soluzioni conformi

RTV Attività Commerciali
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RTV

S.3 Compartimentazione

Ulteriori precisazioni integrative alle soluzioni conformi

TA vendita e esposizione; TB1 vendita e esposizione acc. limitato; TB2 retrobanco accessibile < 100 mq

TC servizi e uffici; TM1 dep > 600MJ/mq e sup > 200 mq; TM3 mat. Pirotecnico NSL; TT1 loc. tecnici; TT2 ricarica carr.;

TK1 lavorazioni pericolose comunicanti; TM2 dep. > 1200MJ/mq

RTV Attività Commerciali
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RTV
S.3 Compartimentazione

Ulteriori precisazioni integrative alle soluzioni conformi

Attività commerciali Possono comunicare… Con altre attività …

Tipologia AA + HA
Tipologia AA + HB Senza requisiti di 

compartimentazione

aventi docc = E            
e 

vie d’esodo comuniqualsiasi, con           
S.6 liv.V e S.8 liv.III

qualsiasi Con comunicazioni 
di tipo protetto

attività civili con 
vie d’esodo indipendenti

con aree TB1 e TB2 com. di tipo protetto, 
chiusure min E30-Sa

altre attività con 
vie d’esodo indipendenti

Tipologia AA + HA
Tipologia AA + HB 

Con comunicazioni 
di tipo a prova di fumo

attività civili con 
vie d’esodo comuni

qualsiasi Con comunicazioni 
di tipo a prova di fumo

altre attività con 
vie d’esodo indipendenti

RTV Attività Commerciali
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S.4 Esodo
RTO

RTV Attività Commerciali
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RTV

S.4 Esodo
RTV Attività Commerciali
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RTV

S.4 Esodo

4. Ai fini del computo della lunghezza di esodo,
la mall può essere assimilata a luogo sicuro
temporaneo se sono verificate tutte le
condizioni di cui alla tabella V.8-4.

RTV Attività Commerciali
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S.5 GSARTO

Una volta effettuata la 
scelta del livello di 

prestazione si procede 
rispettando quanto 

indicato nel capitolo S.5 
per le soluzioni conformi 
del livello di prestazione 

attribuito

RTV Attività Commerciali
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S.5 GSA RTV

RTV Attività Commerciali
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S.6 Controllo dell’incendioRTO

Per la misura 
antincendio 
«Controllo 

dell’incendio» i 
livelli di 

prestazione sono 
stabiliti nel DM 

14/2/2020.

RTV Attività Commerciali
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RTV
S.6 Controllo dell’incendio

In funzione:

• Superficie

• Tipo di 
area

• Quota di 
piano

RTV Attività Commerciali
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RTV
S.6 Controllo dell’incendio

3. Nelle TK2 con qf > 1200 MJ/mq, deve essere realizzata una rete idranti all’aperto.
Se si applica la UNI 10779, almeno livello 2, capacità ordinaria e alimentazione
idrica singola.

RTV Attività Commerciali
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RTVS.6 Controllo dell’incendio
RTV Attività Commerciali
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RTVS.6 Controllo dell’incendio
RTV Attività Commerciali
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S.7 Rivelazione ed allarme
RTO

Per la misura antincendio «Rivelazione ed 
allarme» i livelli di prestazione sono stabiliti nel 

DM 14/2/2020 in funzione

RTV Attività Commerciali
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RTV
S.7 Rivelazione ed allarme

In funzione 
della quota 

piano 
e

superficie

RTV Attività Commerciali
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S.8 Controllo fumi e caloreRTO

RTV Attività Commerciali
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RTV
S.8 Controllo fumi e calore

RTV Attività Commerciali
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S.9 Operatività antincendioRTO

RTV Attività Commerciali
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RTV
S.9 Operatività

- Vano protetto almeno classe 60
- Tetto, pareti e pavimento cabina in materiali non 

combustibili
- Atri protetti con superficie almeno 5 mq e caratteristiche 

almeno di filtro
- Sbarco al piano di riferimento  in luogo sicuro, 

direttamente o con percorso protetto.

RTV Attività Commerciali
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S.10 Impianti tecnologici
RTO

RTV Attività Commerciali
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Altre indicazioni
RTV
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Se le soluzioni conformi non sono 
applicabili, si può ricorrere a soluzioni 

alternative, delle quali bisognerà 
dimostrare l’efficacia in fase di 

approvazione del parere o in fase di 
deroga.

B3 1

Rvita Rbeni

E se non ce la faccio?…
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Resistenza al fuoco: in base al carico di 
incendio di progetto, con minimi  fissati in 
base all’altezza.

Reazione al fuoco: introduzione dei gruppi 
di materiali. 

Impianto di spegnimento: non sempre 
necessario.

Impianto di rilevazione e allarme: sempre 
necessario.

Evacuazione prodotti della combustione 
(anche ventilazione): da considerare.

B3 1

Rvita Rbeni

Principali differenze?
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Arch. Davide Paoloni
Direttore

Comando Vigili del Fuoco di Macerata
davide.paoloni@vigilfuoco.it

Grazie per l’attenzione!


