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DM 3 agosto 2015 e s.m.i. - DM 14 febbraio 2020 

V.8 – RTV Attività Commerciale
- Esercitazione -

Arch. Davide Paoloni
Direttore
Comando Vigili del Fuoco di Macerata
davide.paoloni@vigilfuoco.it

Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Macerata

Macerata, 10 dicembre 2020

Premessa
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Modalità di progettazione
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Devono essere applicate tutte le misure 

antincendio della RTO attribuendo i livelli di 

prestazione secondo i criteri definiti

Indicazioni complementari o

sostitutive contenute nelle specifiche 

RTV applicabili.

+
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RTV Attività Commerciali
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LOCALE COMMERCIALE PER VENDITA ARTICOLI PER LA CASA E 
ARTICOLI VARI (NO ALIMENTARE)

L’attività è costituita dai seguenti locali:

• Locale commerciale 1 (1142,00 m2)

• Locale commerciale 2 (41,00 m2)

• Deposito (202,85 m2)

• Uffici (22,30 m2)

L’edificio, realizzato nel centro urbano, ha una
superficie coperta di circa mq 1410 con
un’altezza pari a 4 m, ed è accessibile da un
ampio cortile antistante; destinato ad esclusivo
uso commerciale, è realizzato su un unico livello
al piano terra e risulta adiacente con altri
fabbricati per un quarto del suo perimetro.

RTV Attività Commerciali

4Arch. Paoloni Davide – DM 14 febbraio 2020 – Capitolo 8 – RTV Attività Commerciali

Locale 
commerciale 

1142 mq

Locale 
commerciale 

41 mq

Deposito
202,85 mq

Sup. Totale
1410 mq

Altezza
H = 4 m PIANO TERRA

Non 
utilizzato
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RTV Attività Commerciali
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RTV Attività Commerciali
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Classificazione
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Il locale commerciale secondo la RTV è classificato 

AA - HA
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RTV Attività Commerciali

7

Classificazione Aree
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Classificazione Aree attività

TA aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili
al pubblico

Presenti

TB1 aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al
pubblico in numero limitato ed accompagnato da addetti (es. showroom
aziendale inserito in un’attivita produttiva, artigianale o di servizio).
Nota: Fanno parte delle aree TA eventuali showroom inseriti in un centro commerciale

Non presenti

TB2 aree per vendita da retrobanco comprensive di spazi comuni, accessibili
al pubblico, di superficie ≤ 100 mq (es.: punti vendita di ricambi o
componenti, …)

Non presenti

TC aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie > 200
mq;

Non presenti

TK1 aree collegate ad aree TA ove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini
dell’incendio o dell’esplosione, aventi superficie > 150 mq (es.: aree di
taglio legno, officine di montaggio o riparazione di parti, aree per la
miscelazione di vernici, …)

Non presenti

RTV Attività Commerciali
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Classificazione Aree attività

TK2 aree esterne all’opera da costruzione, coperte o scoperte, destinate
anche temporaneamente, allo stoccaggio, alla movimentazione ed al
carico/scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli
imballaggi

Non presenti

TM1 depositi con carico di incendio specifico qf > 600 MJ/mq, aventi
superficie > 200 mq;

Presenti

TM2 depositi con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/mq Non presenti

TM3 depositi di articoli pirotecnici NSL, con quantitativi netti di manufatti ≤
150 kg;

Non presenti

TT1 locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza
antincendio (es.: CED, sala server, cabine elettriche, …)

Non presenti

TT2 aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione (es.:
muletti, transpallet, macchine per la pulizia con uomo a bordo, …)

Non presenti

TZ altre aree non ricomprese nelle precedenti Non presenti

Gli uffici sono < 200 mq pertanto non rientrano in TC
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RTV Attività Commerciali
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Area TA
1142 mq

Area TA
41 mq

Area TM1
202,85 mq

Sup. Totale
1410 mq

(AA)

Altezza
H = 4 m
(HA) PIANO TERRA

Non 
utilizzato
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Valutazione del rischio incendio

RTV Attività Commerciali
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Profili di rischio

RTV Attività Commerciali
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L’area di vendita è frequentata prevalentemente da occupanti che

sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio,

essendo tali occupanti gli avventori dell’attività commerciale.

Il deposito prevede esclusivamente la presenza di occupanti che

sono in stato di veglia e hanno familiarità con l'edificio

Caratteristica prevalente
degli occupanti:

• nelle aree destinate
a deposito δocc = A

• nelle aree destinate
alla vendita δocc = B

Rvita
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Profili di rischio
RTV Attività Commerciali
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Nel locale commerciale e nel deposito sono presenti prevalentemente articoli per la

casa e articoli vari per i quali si può ritenere che la velocità di crescita dell’incendio

sia media

Velocità caratteristica di 
crescita dell’incendio:

δα = 2
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Profili di rischio
RTV Attività Commerciali
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Rvita

Area vendita (1183 mq) Deposito (202,85 mq)

Rvita = B2 Rvita = A2

Rvita

compartimenti

Rvita
attribuiti ai 

singoli 
compartimenti
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Rbeni

RTV Attività Commerciali
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beni ed 

attività

Rbeni ed 
Rambiente

attribuiti all’intera 
attività

Rambiente

Per attività 
commerciali Rambiente

non significativo

Profili di rischio
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RTV Attività Commerciali
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Profili di rischio

Compartimento 1
(area TA)

Compartimento 2
(area TM1)

Attività
commerciale

Area vendita 
(1183 mq)

Deposito 
(202,85 mq)

Area vendita +
deposito

Rvita = B2 Rvita = A2 ---

--- --- Rbeni = 1

--- --- Rambiente non
significativo

16

S.1 Reazione al fuoco
RTO

RTV Attività Commerciali
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Deposito Rvita = A2

Vie di 
esodo

Altri
locali
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S.1 Reazione al fuoco
RTO

RTV Attività Commerciali
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Deposito Rvita = A2

LIVELLO DI 
PRESTAZIONE I



Soluzione 
Conforme



Materiali GM4

+ RTV
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S.1 Reazione al fuoco

RTO

RTV Attività Commerciali
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Area vendita Rvita = B2

Vie di 
esodo

Altri
locali
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S.1 Reazione al fuoco
RTO

RTV Attività Commerciali
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Area vendita Rvita = B2

LIVELLO DI 
PRESTAZIONE III



Soluzione 
Conforme



Materiali GM2

Vie di 
esodo
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S.1 Reazione al fuoco
RTO

RTV Attività Commerciali
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Area vendita Rvita = B2

LIVELLO DI 
PRESTAZIONE II



Soluzione 
Conforme



Materiali GM3

Altri 
locali
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S.1 Reazione al fuoco

+ RTV

RTV Attività Commerciali
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Area vendita Rvita = B2

1. Nelle vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (es. corridoi, atri,
filtri,…) e spazi calmi devono essere impiegati materiali
appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco
(capitolo S.1).

2. Negli spazi di esposizione e vendita delle aree TA devono
essere impiegati materiali almeno appartenenti al gruppo
GM3, limitatamente ai materiali per rivestimento e
completamento, per isolamento, per impianti (paragrafo
S.1.5).

22

S.2 Resistenza al fuoco

RTO

RTV Attività Commerciali
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LIVELLO DI 
PRESTAZIONE III
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S.2 Resistenza al fuoco
RTV Attività Commerciali
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qf,d = δq1 · δq2 · δn · qf

δq2 = 1,00

δq1 = 1,40

δq1 = 1,00

24

S.2 Resistenza al fuoco
RTV Attività Commerciali
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qf,d = δq1 · δq2 · δn · qf

δn = 0,76

Sia deposito

Sia area vendita
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S.2 Resistenza al fuoco
RTV Attività Commerciali
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qf,d = δq1 · δq2 · δn · qf

Per l'attività commerciale in questione la letteratura riporta il valore di 
riferimento per il carico di incendio specifico qf pari a 420 MJ/mq.

 Area vendita (coefficiente amplificativo 1,2) è  qf = 504 MJ/mq

 Area deposito (coefficiente amplificativo 1,75) è  qf = 735 MJ/mq
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S.2 Resistenza al fuoco
RTV Attività Commerciali
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qf,d = δq1 · δq2 · δn · qf = qf,d = 536,25 MJ/mq Area vendita

qf,d = 558,60 MJ/mq Area deposito

Classe 
resistenza 

minima 45

+ RTV

Richiesta classe 
resistenza al 
fuoco minima 
non inferiore a 

30
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S.3 Compartimentazione
RTO

RTV Attività Commerciali
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LIVELLO DI 
PRESTAZIONE 

II
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S.3 Compartimentazione
RTV Attività Commerciali
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Area vendita
1183 mq

Deposito
202,85 mq

+ RTV…
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S.3 Compartimentazione
RTV Attività Commerciali
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RTV

30

S.3 Compartimentazione
RTV Attività Commerciali
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RTV

Deposito

Area 
vendita

Non 
applicabili 
al caso di 

specie
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S.3 Compartimentazione
RTV Attività Commerciali
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RTV

Non 
applicabili 
al caso di 

specie
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S.3 Compartimentazione
RTV Attività Commerciali
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Deposito:

di tipo protetto

Deposito:
compartimentazione

di tipo protetto



11/12/2020

17

33

S.4 EsodoRTO

RTV Attività Commerciali
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LIVELLO DI 
PRESTAZIONE 

I

Prevede lo spostamento contemporaneo 
degli occupanti fino a luogo sicuro

Esodo 
simultaneo

34

S.4 Esodo
RTV Attività Commerciali
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Dati di ingresso      
Rvita e affollamento 

 Paragrafo S.4.6

Requisiti 
antincendio 

minimi
 Paragrafo S.4.7

Dimensionamento 
sistema di esodo
 Paragrafi S.4.8 e S.4.9

Verifica rispondenza alle 
caratteristiche generali

 Paragrafo S.4.5
Verifica soddisfatta?

Soluzione conforme

si
no

Possono essere previsti i requisiti
antincendio aggiuntivi (paragrafo S.4.10)

RTO
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S.4 Esodo
RTV Attività Commerciali
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RTO
RTV

Affollamento = 0,1 persone/mq 

DATI DI INGRESSO

36

S.4 Esodo
RTV Attività Commerciali
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In base ai criteri per definire l’affollamento, per le aree di vendita si
ipotizzano 0,1 persone/mq, mentre per l’area deposito l’affollamento
sarà definito dal titolare dell’attività in base al numero degli addetti:

DATI DI INGRESSO
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S.4 Esodo
RTV Attività Commerciali
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CARATTERISTICHE DELLE PORTE

Deposito
Non necessario 

dispositivo UNI EN

38

S.4 Esodo
RTV Attività Commerciali
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NUMERO USCITE INDIPENDENTI
Area vendita

Rvita = B2

NO 

cieco

NO 
corridoio 

cieco

Con due uscite è 
rispettata la max

lunghezza d’esodo 
Les di 50 m

Per evitare Corridoi 
Ciechi servono 3 

uscite indipendenti
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S.4 Esodo
RTV Attività Commerciali

Arch. Paoloni Davide – DM 14 febbraio 2020 – Capitolo 8 – RTV Attività Commerciali

NUMERO USCITE INDIPENDENTI
Deposito
Rvita = A2

Con due uscite è 
rispettata la max

lunghezza d’esodo 
Les di 60 m

Rispettata lunghezza 
corridoio cieco 
(12 m < 30 m)
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S.4 Esodo
RTV Attività Commerciali
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LARGHEZZA MINIMA VIE D’ESODO ORIZZONTALE

Area vendita Rvita = B2
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S.4 Esodo
RTV Attività Commerciali
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LARGHEZZA MINIMA VIE D’ESODO ORIZZONTALE

Deposito Rvita = A2

NO verifica di 
ridondanza

SOLUZIONE CONFORME:

1 USCITA INDIPENTENTE DI 
LARGHEZZA ≥ 700 mm

42

S.4 Esodo
RTV Attività Commerciali
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SOLUZIONI PROGETTUALI
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S.5 GSARTO

RTV Attività Commerciali
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LIVELLO DI 
PRESTAZIONE 

II

44

S.5 GSA
RTV Attività Commerciali
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RTO
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S.5 GSA
RTV Attività Commerciali
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Gestione della Sicurezza Antincendio in ESERCIZIO

 Registro dei controlli

 Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio

 Controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio

 Preparazione all’emergenza

 Centro di gestione delle emergenze (non obbligatorio)

 Revisione periodica

+ RTV

RTO

46

S.5 GSA
RTV Attività Commerciali
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Gestione della Sicurezza Antincendio in EMERGENZA

 Attivazione ed attuazione del piano di emergenza

RTO
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S.6 Controllo dell’incendio

RTV Attività Commerciali
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(Richiesto da RTV)

LIVELLO DI 
PRESTAZIONE III
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S.6 Controllo dell’incendio RTV

RTV Attività Commerciali
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Area vendita
qf = 504 MJ/mq

Area deposito
qf = 735 MJ/mq

(livello III su tutta 
l’attività per utilizzare 
il fattore di riduzione 
0,90 nel calcolo del 
carico di incendio)
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S.6 Controllo dell’incendio
RTV Attività Commerciali
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ESTINTORI POLIVALENTI  34A-233BC + ESTINTORI CO2 113 B

 in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi 
d’esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali;

 in prossimità delle aree a rischio specifico;

 con impugnature collocate a circa 110 cm dal piano di calpestio.

Soluzione 
Progettuale

RTO
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S.6 Controllo dell’incendio
RTV Attività Commerciali
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RTV

SOLUZIONE CONFORME:

 Rete idrica antincendio progettata, installata ed esercita secondo 
la norma UNI 10779 come sopra indicato.

Soluzione 
Progettuale
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RTV Attività Commerciali
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S.6 Controllo dell’incendio

52

S.7 Rivelazione ed allarme

RTV Attività Commerciali
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LIVELLO DI 
PRESTAZIONE III

RTV

(livello III su tutta 
l’attività per utilizzare 
il fattore di riduzione 
0,85 nel calcolo del 
carico di incendio)
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S.7 Rivelazione ed allarme
RTV Attività Commerciali
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54

S.8 Controllo fumi e caloreRTO

RTV Attività Commerciali
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LIVELLO DI 
PRESTAZIONE II
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S.8 Controllo fumi e calore

RTV

RTV Attività Commerciali
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Già soddisfatto da richieste RTO
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S.8 Controllo fumi e calore
RTV Attività Commerciali
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Area vendita 
= 29,75 mq

Deposito 
= 5,76 mq

Area vendita
qf = 504 MJ/mq

Area deposito
qf = 735 MJ/mq

Le aperture di smaltimento saranno uniformemente distribuite nella porzione superiore 
di tutti i locali nel rispetto della verifica del raggio di influenza roffset pari a 20 m
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S.9 Operatività antincendioRTO

RTV Attività Commerciali
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+ RTV
LIVELLO DI 

PRESTAZIONE III

Nel caso in esame nessuna 
indicazione integrativa o 

sostitutiva

58

S.9 Operatività antincendio
RTO

RTV Attività Commerciali
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SOLUZIONI CONFORMI:

 Possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a distanza ≤ 50 m dagli 
accessi per soccorritori dell’attività.

 Presenza di un idrante raggiungibile < 500 m dai confini dell’attività, collegato
alla rete pubblica, con erogazione di 300 l/m e durata ≥ 60 min.

 Gli organi di intercettazione, controllo, arresto e manovra degli impianti
tecnologici rilevanti ai fini dell’incendio sono ubicati in posizione segnalata e
facilmente raggiungibile durante l’incendio

 I sistemi di controllo e comando dei servizi di sicurezza destinati a funzionare
in caso di incendio in posizione segnalata e facilmente raggiungibile durante
l’incendio (IRAI)
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S.10 Impianti tecnologici
RTO

RTV Attività Commerciali

Arch. Paoloni Davide – DM 14 febbraio 2020 – Capitolo 8 – RTV Attività Commerciali

60

S.10 Impianti tecnologici
RTV Attività Commerciali
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 Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione
e di utilizzazione dell’energia elettrica;

 Impianti fotovoltaici;

 Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;

 Protezione contro le scariche atmosferiche;

 Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone;

 Impianti di distribuzione gas combustibili;

 Deposito di combustibili;

 Impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento.
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Arch. Davide Paoloni
Direttore

Comando Vigili del Fuoco di Macerata
davide.paoloni@vigilfuoco.it

Grazie per l’attenzione!


